index de planols de la instal-lacié d’electricitat

IE.O1

Plantes instal-lacions.

Aularis A1-A2 / pl 1- 2

Canalitzacions

IE.02

Plantes instal-lacions.

Aularis A3-A4 / pl 1-2

Canalitzacions

IE.03

Plantes instal-lacions.

Aularis A5-A6 / pl 1- 2

Canalitzacions

IE.04

Plantes instal-lacions

. Aularis A1-A2 / pl 1-2

Electricitat

IE.O5

Plantes instal-lacions

. Aularis A3-A4 / pl 1-2

Electricitat

IE.06

Plantes instal-lacions

. Aularis A5-A6 / pl 1- 2

Electricitat

IE.07

Plantes instal-lacions

. Aularis A1-A2 / pl 1- 2

Il-luminacio

IE.08

Plantes instal-lacions.

Aularis A3-A4 / pl1-2

Il-luminacid

IE.09

Plantes instal-lacions.

Aularis A5-A6 / pl 1- 2

Il-luminacio
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[ Quadre o subquadre el&ctric. ‘ ) Servei de Patrimoni ata
e B e TG b Sovatainte. a4 Fietoneo dectionica UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA MARC 10
5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v. ; . e
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m  Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT
- Projecte .
P Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.
B Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55. REMODELACIO DELS AULARIS DEL
% Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini. CAMPUS NORD DE LA UPC (la FASE)
B Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-90N amb regulador de velocitat. Planol PLANTES INSTAL.LACIONS_ AULARIS Al - A2_ Nam.
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat. CANALITZACIONS IE.01
Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm
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5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
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5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
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Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT
Interruptor de 10A. marca LEGRAND série MOSAIC. Projecte
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Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini. CAMPUS NORD DE LA UPC (1a FASE)

Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC

REMODELACIO DELS AULARIS DEL

]

B
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB=90N amb regulador de velocitat. Plénol PLANTES INSTAL.LACIONS. AULARIS A5 - A6. Nl:lm
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB—150N amb regulador de velocitat. CANALITZACIONS IE.03

Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.
[ Quadre o subqu‘udre eléctric. , - - Servei de Patrimoni Data
e B e TG b Sovatainte. a4 Fietoneo dectionica UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA MARC 10
5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v. ; . e
Carril de la marca IMPELEC, model CA-60. Escala 1/200 Num. Reg Num O.T Edifici
©  Llumenera d'emergéncia i senyalitzacié fluorescent de 8W., 1hora d’autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a I : . g s\ 012-10 017-10 Al - A2
m  Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT
- Projecte .
P Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.
B Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55. REMODELACIO DELS AULARIS DEL
% Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini. CAMPUS NORD DE LA UPC (la FASE)
B Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-90N amb regulador de velocitat. Planol PLANTES INSTAL.LACIONS_ AULARIS Al - A2_ Nam.
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat. ELECTRICITAT IE 04
Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm '
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.
[ Quadre o subqu‘udre eléctric. , - - Servei de Patrimoni Data
e B e TG b Sovatainte. a4 Fietoneo dectionica UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA MARC 10
5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v. ; . e
Carril de la marca IMPELEC, model CA-60. Escala 1/200 Num. Reg Num O.T Edifici
©  Llumenera d'emergéncia i senyalitzacié fluorescent de 8W., 1hora d’autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a I : . g s\ 012-10 017-10 A3 - A4
m  Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT
- Projecte .
P Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.
B Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55. REMODELACIO DELS AULARIS DEL
% Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini. CAMPUS NORD DE LA UPC (la FASE)
B Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-90N amb regulador de velocitat. Planol PLANTES INSTAL.LACIONS_ AULARIS A3 - A4_ Nam.
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat. ELECTRICITAT IE 05
Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm '
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.
[ Quadre o subquadre eléctric.

Llumenera de pissarra de la marca IMPELEC de 1x35w, tipus CA5/RFC—135/E, amb reacténcia electranica
amb reflector asimetric de dlumini. 230V. 50Hz., amb tubs fluorescents color 83 o 84.

Carril de la marca IMPELEC, model CA-60.

Llumenera d'emergéncia i senydlitzacis fluorescent de 8W., Thora d'autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a
Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT

Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.

Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55.

Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini.

Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC

©
®
La
=]
H
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB=90N amb regulador de velocitat.
i

Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat.

Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm

5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v.

ELECTRICITAT

Servei de Patrimoni Data
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA MARC 10
Escala 1/200 NUm. Reg. NUm O.T Edifici
L : : : ‘1 012-10 | 017-10 | A5-A6
Projecte .
REMODELACIO DELS AULARIS DEL
CAMPUS NORD DE LA UPC (1a FASE)
Planol PLANTES INSTAL.LACIONS. AULARIS A5 - A6. | Nim

IE.06
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.
[ Quadre o subquadre eléctric.

Llumenera de pissarra de la marca IMPELEC de 1x35w, tipus CA5/RFC—135/E, amb reacténcia electranica
amb reflector asimetric de dlumini. 230V. 50Hz., amb tubs fluorescents color 83 o 84.

5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.

.
o
B
z
v

Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v.

Carril de la marca IMPELEC, model CA-60.

Llumenera d'emergéncia i senydlitzacis fluorescent de 8W., Thora d'autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a
Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT

Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.

Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55.

Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini.

Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC

Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB=90N amb regulador de velocitat.

Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat.

Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.
@ Quaodre o subqu‘udre elactric. ) o B SerVei de Patrimoni Data
e B e TG b Sovatainte. a4 Fietoneo dectionica UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA MARC 10
5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
vz (L:\:rmmendeem‘qdem\Uom:Tbc;ﬂ\hé;EL;;;Siij;;?w,omb reactancia electrdnica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149 /Erg DE 1-10v. Escala 1/200 Nl:lm Reg Nl:lm oT Edifici
©  Llumenera d'emergéncia i senyalitzacié fluorescent de 8W., 1hora d’autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a I : . g s\ 012-10 017-10 A3 - A4
m  Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT
- Projecte .
P Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.
B Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55. REMODELACIO DELS AULARIS DEL
% Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini. CAMPUS NORD DE LA UPC (la FASE)
B Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC
/ Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-90N amb regulador de velocitat. Planol PLANTES INSTAL.LACIONS_ AULARIS A3 - A4_ Nam.
Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat. A
/ Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm IL.LUMINACIO IE.08
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SIMBOLOGIA ELECTRICITAT — IL.LUMINACIO.

Quadre o subquadre eléctric.

Llumenera de pissarra de la marca IMPELEC de 1x35w, tipus CA5/RFC—135/E, amb reacténcia electranica
amb reflector asimetric de dlumini. 230V. 50Hz., amb tubs fluorescents color 83 o 84.

5+ Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x35w,amb reactancia electronica requlable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—135/Erg DE 1-10v.
Fezzzzzzzz= Llumenera de la marca IMPELEC TSHE 1x49w,amb reactancia electrénica regulable 1-10v, inclou reflector de alumini RA8/BLBr—149/Erg DE 1-10v.

Carril de la marca IMPELEC, model CA-60.

Llumenera d'emergéncia i senydlitzacis fluorescent de 8W., Thora d'autonomia, de superficie o per encastar, marca DAISALUX model NOVA 8S.a
Detector de preséncia marca ORBIS madel MOVIMAT

Interruptor de 10A. marca LEGRAND serie MOSAIC.

Presa de corrent 10/16A. F+N+PT, tipus schuco, marca LEGRAND série PLEXO 55.

Grup de 4 preses de corrent de 10/16 A, tipus SHUKO, de la marca LEGRAND série MOSAIC, acabat en alumini.

Madul RJ-45 UTP categoria 6. Marca LEGRAND, model MOSAIC

Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB=90N amb regulador de velocitat.

Ventilador de sostre, de la marca S&P, model HTB-150N amb regulador de velocitat.

Canal de PVC pintada en color alumini, amb tapa cega del mateix material, de la marca UNEX, de 100mm.x50mm
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